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Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowe ogrodzenia terenu, przylaczy wod.-

kan. i elektrycznego oraz odwietlenia istniejacego boiska przv ul. Pieczurki

w Biatymstoku,

Dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz. U.z 2013 r. poz. 907 z p6zn. zm.), w zwigzku z wniesionymi
zapytaniami dotyczacymi treéci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia,

Zamawiajgcy wyjasnia:

Lp. Pytanie: Odpowiedz:

W obliczeniach dotyczgcych doboru skrzynek | Zaméwienie nie obejmuje montazu
rozsgczajacych w projekcie branzy sanitarnej|skrzynek rozsgczajacych. Zakres
projektant dobrat objeto$¢ pojedynczego | ten zostat juz wykonany.

tunelu jako iloczyn wymiaréw z Kkarty
katalogowej tj. 1,2x0,33x0,76 wtedy objetosé
tunelu  wynosi 300, w  przypadku
zastosowania tunelu rozsgczajacego dla
zakrzywionego ksztaltu tego tunelu producent
zaleca przyjmowac objeto$¢ tunelu jako 1501. Z
1. |obliczen jakie znalazty sie w projekcie wynika,
ze dla deszczu 15 min. catkowita objetos¢
deszczu  wyniesie  (16,1x15x60)  14490l.
Stosujgc zaprojektowane tunele, o objetosci
1501, system rozsgczania moze sie catkowicie
zapetni¢ po 7,5 min. Prosimy o wyjaénienie
kwestii, dotyczacej zastosowania rozwigzan
»Skrzynek  rozsgczajacych”  jako  tuneli
rozsaczajacych (zakrzywiony ksztatt tunelu),
czy zostaty one prawidtowo dobrane - a tym

samym czy speinig swojg funkcje?




Czy  Zamawiajagcy  dysponuje projektem
organizacji ruchu - na potrzeby wykonania
przytacza  wodociggowego i kanalizacji
sanitarnej? Jezeli nie, prosimy o dopisanie
przedmiarowej pozycji dotyczacej wykonania
ww. projektu, tak aby ujednolici¢ zakres robét

dla wszystkich oferentéw.

W' kosztach ogélnych organizacji
placu budowy nalezy uwzgledni¢
wydatki zwigzane z zajeciem pasa
drogowego i sporzadzenia projektu

organizacji ruchu.

Przedmiar robé6t sanitarnych wod.-kan nie
zawiera robot tj: tyczenie i dokumentacja
geodezyjna powykonawcza, wykonanie
badania stopnia zageszczenia gruntu. Czy sg
one przedmiotem niniejszego postepowania
przetargowego ? Jezeli tak prosimy o dopisanie

adekwatnych pozycji przedmiarowych, tak aby

Rozdziat 1 pkt.2 SIWZ zawiera
zakres zamoOwienia, m.in. »petna
obstuge geodezyjng i
przeprowadzenie wymaganych

prob i badad, w tym badan
zaggszczenia gruntu” ktére nalezy

uwzgledni¢ w kosztach ogdlnych

ujednolici¢ zakres robét dla wszystkich | organizacji placu budowy.
oferentow.

Przedmiar rob6t sanitarnych wod.-kan. | W przedmiarze robét sanitarnych
zawiera pozycje ,Podigczenie konteneréw nalezy przyjac poz. L.5.5.
socjalnych do sieci wodociggowej | ,Podtaczenie kontenerow
zalicznikowe;j” - 6kpl.  Prosimy  o|socjalnych do sieci wodociggowe;j

doprecyzowanie dtugoéci i $rednic rurociggéow

lub zamieszczenie tego podiaczenia w formie

zalicznikowej” wg. kalkulacji

wilasnej w ilodci 2szt. Kontenery

graficznej. zostang podtaczone rurociggiem PE
100 PN10 SDR17 o $rednicy 32mm.
Catkowita dtugosé sieci
wodociggowej zalicznikowej do
podigczenia konteneréw wynosi
25mb.

Po czyjej stronie Zamawiajgcego  czy | Patrz odpowiedz Nr 2.

Wykonawcy - lezy dokonywanie optat za
zajecie pasa ruchu - niezbedne do wykonania
przytaczy wodociaggowego i sanitarnego ? Jezeli
Wykonawcy prosimy o dopisanie adekwatnej
pozycji przedmiarowej, tak aby ujednolicié

zakres rob6t dla wszystkich oferentéw.

|

Dokonane wyjasnienie SIWZ wigze Wykonawcow z,chwilarzamieszczeniaina stronie

internetowej Zamawiajgcego.




