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Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w
art. 12 ust. I ustawy z dniaT czerwca2}}l r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzaniu Sciek6w (Dz. U. t. j. z 2020 r. poz. 2028) oraz g 3 ust. l, $ 5 pkt. 2,

$ 21 ust. I pkt. l, $ 21 ust. 8 rozporz4dzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie jakoSci wody przeznaczonej do spoZycia przez ludzi (Dz. IJ. z 2017 r. poz. 2294)
po otrzymaniu w dniu 28.09.2021 r. sprawozdania z badan jakoSci wody wykonanych
przez J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. Laboratorium Badawcze ul. Chwaszczyriska 180,
81-571 Gdynia, pr6bki wody pobranej dnia 08.09.2021 r. z indywidualnego
ujgcia zaopatrujqcego Samodzielny Szpital Miejski im. PCK przy ulicy Sienkiewicza 79
w Bialymstoku w ramach kontroli wewngtrznej, sprawozdanie z badan wody
Nr 900014838/2I/SOK z dnia 20.09.2021 r.

stwierdza,

ze ww. woda w zakresie wykonanych badari odpowiada warunkom mikrobiologicznym
i fizykochemicznym okreslonym w zalqcznikach Nr 1 czEsc A tabela 1, czgsc C tabela I
i tabela 2 do vtyzej cytowanego rozporuqdzenia, w zwi4zkl z tymjest przydatna do spozycia
przez ludzi.

i
t"
I

Otrzymuje:

l. Prezydent Miasta Bialegostoku
ul. Slonimska I

l5-028 Biatystok
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